
采购需求 

一、采购清单 

序号 项 目 单位 数量 
采购预算

（万元） 

产品

属性 
所属行业 

1 机房旧主机检修 台 2 

43.12 服务 
其他未列

明行业 

2 锅炉房循环泵更换安装 台 2 

3 橡胶软接更换 个 4 

4 涡轮蝶阀 1更换 个 4 

5 止回阀更换 个 2 

6 更换冷却塔填料 台 2 

7 冷冻水管道维修 米 120 

8 管道保温 项 1 

9 涡轮蝶阀 2更换 个 10 

10 末端支管及管道接头配件更换 处 320 

11 电动二通闸阀更换 个 320 

12 吊顶拆除与还原恢复 ㎡ 300 

13 风机盘管更换 台 20 

14 风机盘管维修 台 320 

12 吊顶局部拆除与还原恢复 ㎡ 300 

服务期（工期） 合同签订后 14 个日历天。 

质保期 凡本次维修更换的设备及配件等实行 2年“三包服务”。 

二、项目概况 

后勤中心中央空调维修项目位于武汉市武昌区东湖西路特 1 号湖北省人力

资源和社会保障厅综合办公楼，包括中央空调系统中的部分设备设施和管道维修

等，主要维修范围如下： 

序

号 

项 目 内容及范围 

1 
旧主机维

修 

旧主机已使用 15 年，机组运行噪音很大，多处渗油，制冷效率明显

降低。 

维修内容：联动中心找正、更换原厂联轴器电机轴承；调整螺杆间

隙，更换原厂螺杆轴承；更换全部密封 O型环、清洗油路、过滤器、

干燥器；调整滑阀间隙、更换弹簧、阀块、电磁阀，使设备达到正



常运行状态。 

2 

锅炉房循

环水泵更

换 

锅炉房燃气锅炉设备系统的循环水泵噪音异常，磨损严重、启动漏

水，已不能正常使用。 

维修内容：循环水泵拆除更换，同时更换配套软接、涡轮蝶阀、止

回阀。 

3 
冷却塔维

修 
冷却塔填料因腐蚀严重需更换冷却塔填料。 

4 
冷冻水管

道系统 

部分管道锈蚀严重，已出现局部渗漏，需维修和局部更换。部分末

端支管、闸阀生锈、滴漏；部分电动阀、过滤器老化，造成冷冻水

流动不畅和渗漏，需要维修和更换。 

5 末端设备 

部分风机盘管、空调吊柜机等设备老化，故障增多、换热效率低、

风压小，不能满足正常运行要求，需对电机及电控箱元器件、线路

进行维修和更换，部分末端机件、配件更换。 

 


